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Client / Adreça AJUNTAMENT DE ST. SADURNÍ D'ANOIA

Dades de la mostra

Nº de mostra/ Informe P180504

Localització/Ref: Monistrol Data recepció 24/04/2018

Punt de mostreig: Inici anàlisi 24/04/2018

Població Sant Sadurní d'Anoia Data finalització 25/04/2018

Tipus mostra :  Aigua de consum Mostra presa per Client

_______________________________________________________________________________________________

Paràmetres    Resultat Unitats RD 140/2003 Mètode

Sabor* No detectat Ind. dil.lució 3 a 25ºC PNT-AP-48

Color* No detectat mg/l Pt/Co 15 PNT-AP-48

Olor* No detectat Ind. dil.lució 3 a 25ºC PNT-AP-48

Terbolesa* Inf. a 1 UNF 5 PNT-AP-20

pH * 8 unitats ph 6,5 - 9,5 PNT-AP-43

Conductivitat* 745 uS/cm 2.500 PNT-AP-40

Amoni*  Inf. a 0,2 mg/l 0,5 PNT-AP-04

Clor residual lliure* No detectat mg/l 1 PNT-AP-01

Clor  residual combinat*  Inf. a 0,1 mg/l 2 PNT-AP-02

Recompte Bacteris coliforms 0 ufc/100ml 0 ufc/100ml PNT-M-14

Recompte Escherichia coli 0 ufc/100ml 0 ufc/100ml PNT-M-14

Altres determinacions

Nitrats*: 13,5 mg /L 50 PNT-AP-08

El Cap del Servei de Laboratori Vilafranca del Penedès
25/04/2018

Jordi Mestres

Aquest informe només afecta  a la mostra analitzada.Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització del 
laboratori de la MPG.     La incertesa estimada dels resultats estan a disposició del 

Laboratori MPG :Crta.Nacional 340-a Km 1208,5 .Vilafranca del Penedès. Tel.  93.8186997/      


